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Περιοχή   Τ.Κ.  

ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

Οικισµός  ΠΛΑΓΙΑΡΙ

Πληθυσµός οικισµού  5500

Αριθµός πηγών 

υδροληψίας 

Τρεις (3)

Η περιοχή υδροδοτείται από την ∆ΕΞΑΜΕΝΗ '' ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ''

Υδροληψία Γεωτρήσεις 

Α.1.1., Α.1.2, Α.1.3 

ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

Ποσοστό (%) 0 Ποσοστό (%) 100

Συνολική παροχή νερού:    

1025                   (m
3
/ηµ)

Από επιφανειακά 

νερά  

Από υπόγεια 

νερά
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ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ.

Παράµετρος Ελέγχου Ηµεροµηνία 

∆ειγµατοληψίας

Θέση 

δειγµατοληψίας

Αποτελέσµατα 

∆ειγµατοληψίας

Μονάδα Παραµετρική 

Τιµή
Τάξη

1 Προβλεπόµενη 

Συχνότητα 

∆ειγµατοληψίας 

ανά έτος

Ασβέστιο (Ca) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 59,4 mg/l - A Μία φορά

Μαγνήσιο (Mg) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 38,6 mg/l - A Μία φορά

Νάτριο (Na) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 142 mg/l <200 Α Μία φορά

Χαλκός (Cu) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <2000 A Μία φορά

Σίδηρος(Fe) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <200 A Μία φορά

Μαγγάνιο(Mn) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 10 µg/l <50 A Μία φορά

Νιτρικά (ΝΟ3) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 9,5 mg/l <50 Α Μία φορά

Νιτρώδη (NO2) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε mg/l <0,5 Α Μία φορά

Φωσφορικά (PO4) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε mg/l - Α Μία φορά

Αµµώνιο (ΝΗ4) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε mg/l <0,5 Α Μία φορά

Θεικά ( SO4) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 38,8 mg/l <250 Α Μία φορά

Βόριο (Β) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,85 mg/l <1 A Μία φορά

Χλωριούχα (Cl) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 46,9 mg/l <250 Α Μία φορά

pH - 25 
o
C 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 8 pH units 6,5 - 9,5 Α Μία φορά

Αγωγιµότητα 25 
o
C 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 970 µS/cm <2500 Α Μία φορά

Σκληρότητα Ολική * 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 17,1
Γερµανικοί 

Βαθµοί (d)
- A Μία φορά

 Φθοριούχα (F) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,5 mg/l <1,5 Α Μία φορά

Μόλυβδος(Pb) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <10 A Μία φορά

Κάδµιο (Cd) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <5 A Μία φορά

Νικέλιο (Ni) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <20 A Μία φορά



Χρώµιο (Cr) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <50 A Μία φορά

Αρσενικό (As) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 4,3 µg/l <10 A Μία φορά

Υδράργυρος( Hg) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <1 A Μία φορά

Αντιµόνιο(Sb) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <5 A Μία φορά

Σελήνιο (Se) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <10 Α Μία φορά

Αργίλιο (Al) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <200 A Μία φορά

Χρώµα 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε mg/l Pt - Α Μία φορά

Θολότητα 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε FNU - Α Μία φορά

Οσµή 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ Αποδεκτή - A Μία φορά

Γεύση 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ Αποδεκτή - A Μία φορά

Κυανιούχα (CN) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <50 Α Μία φορά

TOC 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε mg/l C - Α Μία φορά

Βρωµικά (BrO3) 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <10 Α Μία φορά

Οξειδωσιµότητα 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε mg/l O2 <5 A Μία φορά

 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ-ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ

Παράµετρος ελέγχου Ηµεροµηνία 

∆ειγµατοληψίας

Θέση 

∆ειγµατοληψίας

Αποτελέσµατα  

∆ειγµατοληψίας

Μονάδα Παραµετρική 

Τιµή
Τάξη

1 Προβλεπόµενη 

Συχνότητα 

∆ειγµατοληψίας 

ανά έτος

Αλογονοµένες 

Πτητικές Οργανικές 

Ενώσεις 

Ολικά 

Τριαλογονοµεθάνια 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ

30,75

µg/l <100 Α

Μία φορά



Βρωµοφόρµιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 25,57 µg/l - A Μία φορά

βρωµοδιχλωροµεθάνιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1,07 µg/l - A Μία φορά

∆ιβρωµοχλωροµεθάνιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ 4,11 µg/l - A Μία φορά

Χλωροφόρµιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - Α Μία φορά

Οµάδα Βενζολίων, 

Τολουολίου, Ξυλενίων

Βενζόλιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <1 A Μία φορά

Τολουόλιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A ∆εν απαιτείται

m-Ξυλένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A ∆εν απαιτείται

p-Ξυλένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A ∆εν απαιτείται

o-Ξυλένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A ∆εν απαιτείται

Αιθυλβενζόλιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A ∆εν απαιτείται

Αλλες Πτητικές 

Οργανικές Ενώσεις 
1,2 ∆ιχλωροαιθάνιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <3 A Μία φορά

Βινυλοχλωρίδιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <0,5 Α Μία φορά

Τρι- & Τετρα- 

χλωροαιθυλένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ

∆εν ανιχνεύθηκε

µg/l <10 A

Μία φορά

Τριχλωροαιθυλένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A Μία φορά

Τετραχλωροαιθυλένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A Μία φορά

Πολυκυκλικοί 

Αρωµατικοί 

Υδρογονάνθρακες 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ

∆εν ανιχνεύθηκε

µg/l <0,1 A

Μία φορά

Βενζο(α)πυρένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <0,01 A Μία φορά

Βενζο(β)φθορανθένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A Μία φορά

βενζο(κ)φθοροανθένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A Μία φορά



Βενζο(g,h,i) περυλένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A Μία φορά

Ινδενο(1,2,3-c,d) πυρένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A Μία φορά

Ακεναφθένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A ∆εν απαιτείται

Ακεναφθυλένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A ∆εν απαιτείται

Ανθρακένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A ∆εν απαιτείται

Βενζο(α)ανθρακένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A ∆εν απαιτείται

Χρυσένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A ∆εν απαιτείται

∆ιβένζο(a,h) ανθρακένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A ∆εν απαιτείται

Φθοροανθένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A ∆εν απαιτείται

Φθορένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A ∆εν απαιτείται

Ναφθαλένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A ∆εν απαιτείται

Φαινανθρένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A ∆εν απαιτείται

Πυρένιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l - A ∆εν απαιτείται

Κατηγορία Ακρυλαµιδίων
Ακρυλαµίδιο 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <0,1 A Μία φορά

Κατηγορία Επιχλωριδρίνης 8/11/2016

Επιχλωρυδρίνη 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <0,1 A Μία φορά

Σύνολο Παρασιτοκτόνων 8/11/2016 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ∆εν ανιχνεύθηκε µg/l <0,5 A Μία φορά

ΥΠΟΜΝΗΜΑ :

1 : Τάξη Α = εντός των ορίων που ορίζει η νοµοθεσία 

     Τάξη Β = εκτός των ορίων που ορίζει η νοµοθεσία

Οι αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν από την AGROLAB A.E. 

Προϊστ.  Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Αναλύσεων: Μ. Σταµπουλίδου, Αναλυτική Χηµικός  

Προϊστ.  Εργαστηρίου Επιµολυντών Τροφίµων: Γ. Καϊδατζής, Αναλυτικός Χηµικός  



* Η µετατροπή των Γερµανικών Βαθµών σε Γαλλικούς Βαθµούς γίνεται σύµφωνα µε τη σχέση:

1 Γερµανικός βαθµός = 1,79 Γαλλικοί


